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Annexe 12 : Catalogue de bouches de soufflage et de reprise  

  

Tournez la page S.V.P.
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Annexe 13 : Catalogue des VMC Atlantic 
 

 
  

Tournez la page S.V.P.
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Annexe 14 : Fiche technique des V3V 

 
  

Tournez la page S.V.P.
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Annexe 15 : Note de calcul des pertes de charge hydrauliques 
 
 

 
  

Projet Construction Maison de Campus

Client Thémélia

Adresse Borde Basse
81100 Castres

Hypothèses de calcul
Régime d'eau  50/45 °C

Delta T pour dimensionnement réseaux 5 °C

Température intérieure 20 °C

Coefficient µ :

0<DN<10 ≥ DN 60

Coude 1,5 0,3

Piquage

Vanne 1 0,2

Dimensionnement réseaux

Batterie
Salles de

travail

Batterie
Biblio

Batterie
Admin

Batterie
Traiteur

Note de calcul Pertes de Charge Hydrauliques

1,5

835 510 12/14 10

3675 612 20/22 2

1065 510 12/14 10

Diamètres Métré (m)

3050 612 20/22 8

0,5 0,2

Emetteurs
Puissance

installée (W)
PdC batterie

(mmCE)

Réseau terminal émetteur

10<DN<30 30<DN<50

1 0,5
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Annexe 16 : Table des pertes de charge linéiques 
 
 
  

Tournez la page S.V.P.




